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06-КР 5

1600

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Существующая ВЛ 35 кВ

Существующая ВЛ 10 кВ

Проектируемая трансформаторная подстанция

мощность (кВА)

Реконструируемая трансформаторная подстанция

мощность (кВА)

Существующая  трансформаторная подстанция

мощность (кВА)

Проектируемая ВЛ 10 кВ

Существующая ВЛ 110 кВ

01-КР 5
     63

03- КР 5
     400

07-КР 5
   63

05-КР 5

   250

04-КР 5
      40

02- КР 5
     400

Схема электроснабжения

Перспективная схема электроснабжения

ст.Кирпильской
М 1:5000
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